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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ воды 
№ 19-05-02-3809 от 30 июля 2019 года

Заявитель:
Адрес заявителя;
Наименование образца {пробы5: 
Источник исследования:
Место отбора, адрес:

Точка отбора: *
НД «а отбор:

Дата и время отбора;
Ф.И.О., должность 
отобравшего пробу:
Дата и время доставки пробы; 
Условия транспортировки:
Нд на соответствие которым 
проводилось испытание:

Цель: исследование:
Даты проведения испытаний: 
Дополнительная информация: 
Код образца

ООО "Водоканал"
Вологодская область, г, Белозерск, ул. Набережная, д. 40 
Водопроводная вода 
Водопроводная вода
Белозерский р-н, г. Белозерск, улица Коммунистическая, д.1, 
резервуар чистой воды 
ОС В перед под,в р.с
ГОСТ Р §6237-2014 "Вода литьевая. Отбор проб на станциях 
водолодготовки и в трубопроводных распределительных системах", 
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
22 июля 2019 г. в 03 ч. 00 мин,
Технолог Богданова С, А.

22 июля 2019 г, в 10 ч, 30 мин,
Автотранспорт, термоконтейнер
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения"
производственный контроль 
с 10 ч. 40 мин. 22 июля 2019 г, по 30 июля 2019 г, 
температура в термоконтейнере +4 град, С 
19-05-02-3809

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Т а б я и ц:а 1 -Результаты мопыташй по хммимёстм показателям
Наименование показателей Результаты 

испытаний, единицы 
измерения

Величина 
допустимого уровня, 
единицы измерения

Метод испытаний

Алюминий менее 0,04 мг/л не более 0,5 мг/л "ГОСТ 11165-2014
Запах 0 баллы не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2018 1
Рутность (при длине волны 
530 нм)

1(S * 0,3 ЕШФ не более 2,6 ЕМФ ГОСТ Р 57164-2016

Цветность 5 ± 1 градусы не более 20 градусы ГОСТ 31868-2012

Т а б: л и ца 2 -Результаты испытаний по микробиологическим’ показателям
Наименование показателей Результаты 

испытаний, единицы: 
измерений

йелиаина 
допустимого уровня, 
единицы измерения

Шт^..исй«твйий

Кблифаги не обнаружено 
БОЕ/ЮО мл

не допускается 
БОЕ/ЮО мл

ЩУК 4 2 1018-01

общее коЖ!чеетв#:етрайиц:®:кст|»ницэ 1.



Т а б л и ц а  2 окончание

Протокол испытаний № 19-02-02-3809 от 30 июля 2019 года

' Наименование показателей Результаты 
испытаний,единицы 

Измерения

Величина 
допустимого уровня, 
единимы измерения

Метод испытаний

Общее микробное число 0 КОЕ в 1 мл не более 50 КОЕ в 1 
ил

МУК 4.2.1018-01

Общие шлифорМные 
бактерии

не обнаружено 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2.1018-01

ТерМотояерантнью 
нолиформмые бактерии

не обнаружено в 
100 мл

не допускается в 
100 мп

МУК 4.2.1018-01

ведущий инженер,. 

■Заместитель руководителя НИЦ________

^Логинова М.А
(Йиьноро/

Й ^ п т т . уш зарова А,А,
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