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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ в о д ы  
№ 19-05-02-3939 от 8 августа 2019 года

Заявитель: ООО ’’Водоканал"
Адрес заявителя: Вологодская область, г. Белозерск, ул. Набережная, д, 40
ИНН 3503012512
Наименование образца (пробы): Водопроводная вода
Источник исследования: 
Место отбора, адрес:

Точка отбора:
НД на отбор:

Дата и время отбора:
Ф.И.О., должность 
отобравшего пробу:
Дата и время доставки пробы: 
Условия транспортировки:
Нд на соответствие которым 
проводшшсь. испытание:

Водопроводная вода
Белозерский р-н, г, Белозерск, улица Коммунистическая, д.1, 
резервуар чистой воды 
ОСВ перед под е р.с
ГОСТ Р 66237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях 
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", 
ГОСТ 31942-2012 "Вода, Отбор проб для микробиологического анализа"
6 августа 2019 г, в 09 ч, 00 м м .
ТеШшэдг Богданова С. А,

б августа 2819т. а 15 ч,10 мин,
Автотра нспорт, термоконтейнер
СанПйН 2:1,4,Ю?4-М "Питьевая вода. Гигиенические:требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения”

Цель исследования:
Даты проведения испытаний:
Дополнительная информация:
Код образца

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

производственный хонтропь 
с 15 ч, 10 мин. 6 августа 2019 г. по В августа 2019 г. 
температура в термоконтейнере +4 град. С 
19-05-02-3939

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний: по Химическим показателям:
Наименований показателей Результаты 

испытаний, единицы: 
намерения

Величина 
допустимого уровня, 
едйншды измерения 

. .

Метод испытаний

Окисляемость
пвршмганатнзя

0,41 ± 0,08 мг/л не более 5 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4 154-99

Алюминий менее 0,04 мг/л не более 0,5 мг/л ГОСТ 18165-2014
Запах 0 баллы не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2018
Мутность (при длине волны 
530 нм)

менее 1 .ЕМФ не более 2,6 ЕМФ ГОСТ Р 57164-2016
лт

Цветность 4 ± 1 градусы не более 20 градусы ГОСТ 31868-2015
т 7,05 +: 0,2 един. pH ОТ 6(8КЛ) до 0(вкл) 

един.pH
ПНД Ф 141:1:3:4.121-97

Жесткость общая 0,89±0,1 вЖ не более 7 ЙЖ ГОСТ 31954-2012
Нефтепродукты (суммарно) менее ,0,005--мгУл :не более 0,1 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4.12:8-98
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Т а б л и ц а  2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям
Наименование показателей ' - Результаты 

испытаний, единицы; 
измерения

Величина 
допустимого уровня, 
единицы измерения

Метод испытаний

Колифаги не обнаружено 
БОЕ/100 мл

не допускается 
БОЕ/ЮО мл

МУК 4.2.1018-01

Общее микроймбе число 0 КОЕ в 1 мл не более 50 КОЕ в 1 
мл

МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные 
бактерии

не v ->но в 
100 мл

не допускается в 
100 мл

МУК 4.2-Т018-01

Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

жено в 
100 мл

не допускается в 
10Ймл

МУК 4 2.1018-01

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола^ .
ведущий и н ж е н е р _________________ -‘ Логинова М А

Биолог МБЛ............ ..... .............................................................  . / / /  у  Табакова Ю.С.
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